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v2 Dette er en gammel versjon av siden

Detaljplan Lavspenning

Detaljplanen er en detaljering av et valgt alternativ i hovedplan og er første steg på veien mot
byggeplan. Skjema og tegninger som utarbeides i denne fasen må kunne videreføres i
byggeplanfasen. Det skal utarbeides dokument-/ tegningsliste, denne må inneholde alle
tegningstyper som inngår i byggeplan.

Anleggene må funksjonsbeskrives. Beskrivelsen bygges opp med underkapitler for alle anleggstyper
som inngår i planen.

Problemstillinger som må avklares

Forhold som må være avklart før detaljplanfasen:

Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen.
Plassering av andre jernbanetekniske funksjoner
Faseplaner og utbyggingsrekkefølge

Forhold som må avklares i detaljplanfasen:

Tilgjengelig effektuttak fra netteier
Plassering av inntak og hovedfordelinger
Plassering av sporvekselvarmesentraler
Grovberegning av stigekabler
Behov og løsning for reservestrøm
Behov og løsning for styring, regulering og overvåking (SRO)
Behov og løsning for togvarmeanlegg
Beskrive prinsippløsning for eventuelt nødlys i tunnel
Behov for brannventilasjon i tunnel
Beskrive prinsippene for installasjon i tekniske hus
Beskrive behov for adgangs-, innbrudds- og brannvarslingssystem

Leveranse

I detaljplanen inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og
tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og vil kunne omfatte
følgende:

Høyspent strømforsyning

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:
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Beskrivelse av tiltaket, bestemme inntakspunkt, beregne effektuttak, plassere nettstasjoner
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Grovberegninger av kabler og vern (kortslutning, spenningsfall)
Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfagling jordingsplan

Følgende skjema skal leveres:

Overordnet enlinjeskjema for strekningen
Enlinjeskjema for hver nettstasjon

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

Overordnet plan innmatingspunkter og nettstasjoner for strekningen med situasjonsplan (kart)
som grunnlag
Arrangementstegning for hver nettstasjon med bygningstegning som grunnlag

Henvisning: Teknisk regelverk 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning

Lavspent strømforsyning:

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket, bestemme inntakspunkt, beregne effektuttak, plassere hoved- og
underfordelinger
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Grovberegninger av kabler og vern (kortslutning, spenningsfall)
Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfagling jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Overordnet enlinjeskjema for stasjonen/ strekningen
Fordelingsskjema

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

Overordnet plan med inntak og hovedfordelinger for stasjonen/ strekningen med situasjonsplan
(kart) som grunnlag

Henvisning: Teknisk regelverk 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning

Reservestrøm:

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket, bestemme hvilke anlegg som skal ha reservestrøm, bestemme teknisk
løsning og plassering
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Kortslutningsberegninger i alle driftssituasjoner

https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning
https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_lavspent_stromforsyning_overordnet_elinjeskjema
https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_lavspent_stromforsyning_overordnet_plan
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning
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Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Enlinjeskjema som viser hvilke deler som har normalkraft, reservekraft (UPS og/ eller
dieselaggregat).

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

Arrangementstegning for hele anlegget med bygningstegning som grunnlag

Henvisning: Teknisk regelverk 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Reservestrømforsyning

Sporvekselvarme

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket
Beregne total installert effekt
Foreslå plassering og antall gruppeskap
Beregne stigekabler til gruppeskap
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Enlinjeskjema for hele anlegget til og med gruppeskap

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

Oversikt som viser matende fordeling, alle gruppeskap og hvilke veksler de forsyner (med
situasjonsplan (kart) som grunnlag)

Henvisning: Teknisk regelverk 543 Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme

Togvarmeanlegg:

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket, bestemme antall togvarmeposter, beregne totalt effektbehov, foreslå
teknisk løsning
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Beregninger
Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Enlinjeskjema for hele anlegget

https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_reservestrom_enlinjeskjema
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning#Reservestr.C3.B8mforsyning
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning#Reservestr.C3.B8mforsyning
https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_sporvekselvarme_oversikt
https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_togvarmeanlegg_enlinjeskjema
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Følgende arrangementsskjema skal leveres:

Oversikt som viser matende fordeling, fordelingsmodul og togvarmeposter (med situasjonsplan
(kart) som grunnlag)

Henvisning: Teknisk regelverk 543 Lavspenning/Prosjektering/Togvarme

Belysningsanlegg:

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket. Funksjonsbekrive anlegget med hensyn til strømforsyning og
belysningsstyrke
Lysberegninger
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Enlinjeskjema for hele anlegget (prinsippskisse for nødlys i tunnel)

Normalt leveres ingen arrangementstegninger for belysningsanlegg i detaljplan. (

: Er deet riktig?)

Henvisning: Teknisk regelverk 543 Lavspenning/Prosjektering/Belysning

Henvisning: Teknisk regelverk 520 Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler

Elinstallasjon i tekniske hus:

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrivelse av tiltaket, strømforsyning, funksjoner i bygget, overvåking og sikring
Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
Kortslutningsberegninger på inntak- og stigekabler
Kostnadsoverslag
Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

Enlinjeskjema for hele anlegget

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

Installasjonstegning med bygningstegning som grunnlag (innendørs)

Henvisning: Teknisk regelverk 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske
bygninger og rom

https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Prosjektering/Togvarme
https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Prosjektering/Togvarme
https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Prosjektering/Belysning
https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Prosjektering/Belysning
https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler
https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler
https://proing.banenor.no/wiki/start/lavspenning/detaljplan/ls_dp_elinstallasjon_i_tekniske_hus_installasjonstegning
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom
https://trv.jbv.no/wiki/Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom
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Styring, regulering og overvåkning (SRO):

I detaljplan leveres følgende beskrivelser:

Beskrive hva som skal styres, reguleres og overvåkes, foreslå tekniske løsninger
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